
Quadro de Cargas (QD3) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 40 100 1000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
7 Iluminação: Lanchonete 6 F+N B1 127 V 4 178 160 T 160 1.00 1.00 1.4 1.4 1.5 17.5 5 15 0.27 2.81 OK

18 TUGS 220v F+F+T B1 220 V 3 3333 3000 S+T 1500 1500 1.00 1.00 15.2 15.2 2.5 24.0 5 20 0.68 3.22 OK
19 TUGS 127v F+N+T B1 127 V 6 667 600 S 600 1.00 1.00 5.2 5.2 2.5 24.0 5 15 0.46 3.00 OK

TOTAL 4 6 3 4178 3760 S+T 0 2100 1660

Quadro de Cargas (QD14) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 40 100 1000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
6 Iluminação: Lanchonete 5 F+N B1 127 V 4 178 160 T 160 1.00 1.00 1.4 1.4 1.5 17.5 5 15 0.27 2.37 OK

16 TUGS 220v F+F+T B1 220 V 3 3333 3000 S+T 1500 1500 1.00 1.00 15.2 15.2 2.5 24.0 5 20 0.68 2.78 OK
17 TUGS 127v F+N+T B1 127 V 6 667 600 S 600 1.00 1.00 5.2 5.2 2.5 24.0 5 15 0.46 2.56 OK

TOTAL 4 6 3 4178 3760 S+T 0 2100 1660

Quadro de Cargas (QD15) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 40 100 1000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
5 Iluminação: Lanchonete 4 F+N B1 127 V 4 178 160 T 160 1.00 1.00 1.4 1.4 1.5 17.5 5 15 0.27 2.37 OK

14 TUGS 220v F+F+T B1 220 V 3 3333 3000 S+T 1500 1500 1.00 1.00 15.2 15.2 2.5 24.0 5 20 0.68 2.77 OK
15 TUGS 127 v F+N+T B1 127 V 6 667 600 S 600 1.00 1.00 5.2 5.2 2.5 24.0 5 15 0.46 2.55 OK

TOTAL 4 6 3 4178 3760 S+T 0 2100 1660

Quadro de Cargas (QD27) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 40 100 1000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
4 Iluminação: Lanchonete 3 F+N B1 127 V 4 178 160 T 160 1.00 1.00 1.4 1.4 1.5 17.5 5 15 0.27 1.92 OK

12 TUGS 220v F+F+T B1 220 V 3 3333 3000 S+T 1500 1500 1.00 1.00 15.2 15.2 2.5 24.0 5 20 0.67 2.32 OK
13 TUGS 127v F+N+T B1 127 V 6 667 600 S 600 1.00 1.00 5.2 5.2 2.5 24.0 5 15 0.45 2.10 OK

TOTAL 4 6 3 4178 3760 S+T 0 2100 1660

Quadro de Cargas (QD28) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 40 100 1000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
3 Iluminação: Lanchonete 2 F+N B1 127 V 4 178 160 R 160 1.00 1.00 1.4 1.4 1.5 17.5 5 15 0.27 1.92 OK

10 TUGS 220v F+F+T B1 220 V 3 3333 3000 R+T 1500 1500 1.00 1.00 15.2 15.2 2.5 24.0 5 20 0.68 2.33 OK
11 TUGS 127v F+N+T B1 127 V 6 667 600 T 600 1.00 1.00 5.2 5.2 2.5 24.0 5 15 0.46 2.11 OK

TOTAL 4 6 3 4178 3760 R+T 1660 0 2100

Quadro de Cargas (QD39) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 40 50 100 1000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação: Lanchonete 1 F+N B1 127 V 4 178 160 R 160 1.00 1.00 1.4 1.4 1.5 17.5 5 15 0.28 1.48 OK
2 Iluminação: Externas Lanchonetes F+N B1 127 V 6 600 300 R 300 1.00 1.00 4.7 4.7 1.5 17.5 5 15 1.82 3.01 OK
8 TUGS 220v F+F+T B1 220 V 3 3333 3000 R+T 1500 1500 1.00 1.00 15.2 15.2 2.5 24.0 5 20 0.71 1.91 OK
9 TUGS 127v F+N+T B1 127 V 6 667 600 T 600 1.00 1.00 5.2 5.2 2.5 24.0 5 15 0.48 1.67 OK

TOTAL 4 6 6 3 4778 4060 R+T 1960 0 2100

Quadro de Cargas (AL1) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QM1 3F+N B1 220/127 V 61951 55356 R+S+T 20138 18000 17218 1.00 1.00 149.1 149.1 70 171.0 40 160 0.44 0.44 OK

TOTAL 61951 55356 R+S+T 20138 18000 17218

Quadro de Cargas (AL2) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QM2 3F+N B1 220/127 V 78491 73342 R+S+T 27891 23025 22426 1.00 1.00 179.2 179.2 95 269.0 60 200 0.34 0.34 OK

TOTAL 78491 73342 R+S+T 27891 23025 22426

Quadro de Cargas (QD21) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
101 TUGS Boxe 16 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.05 OK
102 TUGS Boxe 16 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.11 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD22) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
121 TUGS Boxe 25 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 T 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 3.00 OK
122 TUGS Boxe 25 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 S+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 3.06 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 S+T 0 600 800

Quadro de Cargas (QD23) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
76 TUGS Boxe 05 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 1.72 OK
77 TUGS boxe 05 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 1.78 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD24) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
141 TUGS Boxes 36 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.69 OK
142 TUGS Boxes 36 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.75 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD25) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
99 TUGS Boxe 15 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 1.85 OK

100 TUGS Boxe 15 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 1.91 OK
TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD26) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
119 TUGS Boxe 26 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.81 OK
120 TUGS Boxe 26 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.87 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+T 800 0 600

Quadro de Cargas (QD29) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
74 TUGS Boxe 06 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 1.58 OK
75 TUGS boxe 06 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 1.64 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+T 800 0 600

Quadro de Cargas (QD30) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
139 TUGS Boxes 35 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.56 OK
140 TUGS Boxes 35 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.62 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD31) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
97 TUGS Boxe 14 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 1.67 OK
98 TUGS Boxe 14 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 1.74 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD32) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
117 TUGS Boxe 27 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 T 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.64 OK
118 TUGS Boxe 27 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 S+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.69 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 S+T 0 600 800

Quadro de Cargas (QD33) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
72 TUGS Boxe 07 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 1.73 OK
73 TUGS boxe 07 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 1.79 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+T 800 0 600

Quadro de Cargas (QD34) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
137 TUGS Boxes 34 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.71 OK
138 TUGS Boxes 34 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.13 2.77 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD35) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
95 TUGS Boxe 13 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 1.52 OK
96 TUGS Boxe 13 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 1.58 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD36) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
115 TUGS Boxe 28 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.48 OK
116 TUGS Boxe 28 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.54 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+T 800 0 600

Quadro de Cargas (QD37) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
70 TUGS Boxe 08 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 1.23 OK
71 TUGS boxe 08 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 1.29 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+T 800 0 600

Quadro de Cargas (QD38) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
135 TUGS Boxes 33 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.20 OK
136 TUGS Boxes 33 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.26 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD40) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
93 TUGS Boxe 12 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 1.34 OK
94 TUGS Boxe 12 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 1.40 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD41) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
113 TUGS Boxe 29 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.30 OK
114 TUGS Boxe 29 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.36 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+T 800 0 600

Quadro de Cargas (QD42) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
68 TUGS Boxe 09 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 T 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 1.03 OK
69 TUGS boxe 09 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 S+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 1.10 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 S+T 0 600 800

Quadro de Cargas (QD43) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
133 TUGS Boxes 32 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.01 OK
134 TUGS Boxes 32 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.07 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD44) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
91 TUGS Boxe 11 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 1.51 OK
92 TUGS Boxe 11 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 1.56 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD45) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
111 TUGS Boxe 30 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 T 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.47 OK
112 TUGS Boxe 30 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 S+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.53 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 S+T 0 600 800

Quadro de Cargas (QD46) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
66 TUGS Boxe 10 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 S+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 0.96 OK
67 TUGS Boxe 10 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 T 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 0.90 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 S+T 0 600 800

Quadro de Cargas (QD47) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
131 TUGS Boxes 31 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 1.87 OK
132 TUGS Boxes 31 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 1.92 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD1) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
109 TUGS Boxe 20 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.74 OK
110 TUGS Boxe 20 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.80 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD2) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
129 TUGS Boxe 21 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 3.70 OK
130 TUGS Boxe 21 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 3.76 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD5) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
149 TUGS Boxes 40 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 3.38 OK
150 TUGS Boxes 40 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.13 3.44 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD5) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
149 TUGS Boxes 40 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 3.38 OK
150 TUGS Boxes 40 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.13 3.44 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD6) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
107 TUGS Boxe 19 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.55 OK
108 TUGS Boxe 19 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.61 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD7) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
127 TUGS Boxe 22 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 3.51 OK
128 TUGS Boxe 22 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 3.57 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+T 800 0 600

Quadro de Cargas (QD8) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
82 TUGS Boxe 02 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.27 OK
83 TUGS boxe 02 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.33 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD9) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
147 TUGS Boxes 39 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 3.24 OK
148 TUGS Boxes 39 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 3.30 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD10) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
105 TUGS Boxe 18 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.36 OK
106 TUGS Boxe 18 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.42 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD11) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
125 TUGS Boxe 23 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 T 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 3.32 OK
126 TUGS Boxe 23 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 S+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 3.38 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 S+T 0 600 800

Quadro de Cargas (QD12) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
80 TUGS Boxe 03 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.41 OK
81 TUGS boxe 03 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.47 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD13) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
145 TUGS Boxes 38 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 3.39 OK
146 TUGS Boxes 38 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 3.45 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD16) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
103 TUGS Boxe 17 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.19 OK
104 TUGS Boxe 17 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.25 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD17) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
123 TUGS Boxe 24 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 3.15 OK
124 TUGS Boxe 24 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 3.21 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+T 800 0 600

Quadro de Cargas (QD18) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
78 TUGS Boxe 04 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 2.60 OK
79 TUGS boxe 04 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 2.66 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0

Quadro de Cargas (QD19) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
143 TUGS Boxes 37 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 3.58 OK
144 TUGS Boxes 37 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 3.63 OK

TOTAL 2 2 1556 1400 R+S 800 600 0
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S+T
Unipolar - PVC (70°C)
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S 15 (TUGS 127 v)

QD15
(3760 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)
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Unipolar - PVC (70°C)
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(200 W)
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10 A
5 kA
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R+S 100 (TUGS Boxe 15 220v)
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KW.h

25 A
5 kA
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S+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/2"(PVC)

15 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

T 4 (Iluminação: Lanchonete 3)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(3000 W)

S+T 12 (TUGS 220v)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

S 13 (TUGS 127v)

QD27
(3760 W)

KW.h

25 A
5 kA

10

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/2"(PVC)

15 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

R 3 (Iluminação: Lanchonete 2)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(3000 W)

R+T 10 (TUGS 220v)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

T 11 (TUGS 127v)

QD28
(3760 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 74 (TUGS Boxe 06 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+T 75 (TUGS boxe 06 220v)

QD29
(1400 W)

KW.h

25 A
5 kA

10

S+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/2"(PVC)

15 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

T 7 (Iluminação: Lanchonete 6)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(3000 W)

S+T 18 (TUGS 220v)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

S 19 (TUGS 127v)

QD3
(3760 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 97 (TUGS Boxe 14 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 98 (TUGS Boxe 14 220v)

QD31
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 72 (TUGS Boxe 07 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+T 73 (TUGS boxe 07 220v)

QD33
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 95 (TUGS Boxe 13 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 96 (TUGS Boxe 13 220v)

QD35
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 70 (TUGS Boxe 08 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+T 71 (TUGS boxe 08 220v)

QD37
(1400 W)

KW.h

25 A
5 kA

10

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/2"(PVC)

15 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

R 1 (Iluminação: Lanchonete 1)

15 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(300 W)

R 2 (Iluminação: Externas Lanchonetes)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(3000 W)

R+T 8 (TUGS 220v)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

T 9 (TUGS 127v)

QD39
(4060 W)

KW.h

15 A
5 kA

10

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 84 (TUGS Boxe 01 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+T 85 (TUGS boxe 01 220v)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(100 W)

T 86 (TUGS: WC Fem PNE)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

T 87 (TUGS WC fem)

15 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(40 W)

T 88 (Iluminação: WC fem PNE)

15 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(120 W)

T 89 (Iluminação: WC FEM)

15 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 90 (Iluminação: Fachada portões)

QD4
(2060 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 93 (TUGS Boxe 12 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 94 (TUGS Boxe 12 220v)

QD40
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

S+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

T 68 (TUGS Boxe 09 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

S+T 69 (TUGS boxe 09 220v)

QD42
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 91 (TUGS Boxe 11 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 92 (TUGS Boxe 11 220v)

QD44
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

S+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

S+T 66 (TUGS Boxe 10 220v)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

T 67 (TUGS Boxe 10 127v)

QD46
(1400 W)

KW.h

20 A
5 kA

4

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

10 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1044 W)

R+T 54 (Iluminação: Bloco esquerdo 1)

10 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(696 W)

R+T 55 (Iluminação: Bloco Esquerdo 2)

10 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(696 W)

R+T 56 (Iluminação: Bloco Esquerdo 3)

10 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1160 W)

R+T 57 (Iluminação: Bloco esquerdo 4)

10 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(240 W)

R+T 58 (Iluminação: Marquise fachada)

QD48
(3836 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 107 (TUGS Boxe 19 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 108 (TUGS Boxe 19 220v)

QD6
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 82 (TUGS Boxe 02 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 83 (TUGS boxe 02 220v)

QD8
(1400 W)

QM1
(55356 W)

AL2

95

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2xø1.1/2"(PVC)

200 A
60 kA

KW.h

10 A
5 kA

4

S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

T 125 (TUGS Boxe 23 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

S+T 126 (TUGS Boxe 23 220v)

QD11
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 145 (TUGS Boxes 38 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 146 (TUGS Boxes 38 220v)

QD13
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 123 (TUGS Boxe 24 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+T 124 (TUGS Boxe 24 220v)

QD17
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 143 (TUGS Boxes 37 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 144 (TUGS Boxes 37 220v)

QD19
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 129 (TUGS Boxe 21 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 130 (TUGS Boxe 21 220v)

QD2
(1400 W)

KW.h

150 A
22 kA

70 35

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø2"(PVC)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R 20 (TUGS: Depósito)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

R 21 (TUGS: Sala ADM)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 22 (TUGS: DML 127v)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 23 (TUGS: DML 220v)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R+S 24 (TUGS: Vest. Fem 220v)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

R 25 (TUGS: Vest. Fem. 127v)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R+S 26 (TUGS: Vest. Masc PNE 220v)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(100 W)

R 27 (TUGS: Vest. Masc PNE 127v)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R+S 28 (TUGS: Vest. Fem PNE 220v)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(100 W)

R 29 (TUGS: Vest. Fem PNE 127v)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R+S 30 (TUGS: Vest. Masc 220v)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

R 31 (TUGS: Vest. Masc 127v)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

R 32 (TUGS: Copa/Refeitório 127v)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+S 33 (TUE: Ar ADM)

25 A
4.5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

S+T 34 (TUE: Chuveiro Vest. Fem.)

25 A
4.5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

S+T 35 (TUE: Chuveiro Vest. Masc PNE)

25 A
4.5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

S+T 36 (TUE: Chuveiro Vest. Fem PNE.)

25 A
4.5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

R+T 37 (TUE: Chuveiro 1 Vest. Masc.)

25 A
4.5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

S+T 38 (TUE: Chuveiro 2 Vest. Masc.)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+S 39 (TUE: Ar Copa/Refeitório)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 40 (TUGS: WC masc)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(100 W)

R 41 (TUGS: WC masc PNE)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

R 42 (TUGS: Sala ADM 2)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

R 43 (Iluminação: Depósito)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

R 44 (Iluminação: ADM)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(80 W)

R 45 (Iluminação: Medidores)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

R 46 (Iluminação: Vest. FEM)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(40 W)

R 47 (Iluminação: Vest Masc. PNE)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(40 W)

R 48 (Iluminação: Vest. FEM. PNE)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

R 49 (Iluminação: Vest. Masc.)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

R 50 (Iluminação: Copa/Refeitório)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(80 W)

R 51 (Iluminação: DML)

10 A
4.5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

R+S 52 (Iluminação: Corredor ADM)

10 A
4.5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(280 W)

R+S 53 (Iluminação: Marquise externa)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(80 W)

R 63 (Iluminação: WC masc)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(20 W)

R 64 (Iluminação: WC masc PNE)

10 A
4.5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1740 W)

R+T 65 (Iluminação: Entrada)

QD20
(41630 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

T 121 (TUGS Boxe 25 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

S+T 122 (TUGS Boxe 25 220v)

QD22
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 141 (TUGS Boxes 36 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 142 (TUGS Boxes 36 220v)

QD24
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 119 (TUGS Boxe 26 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+T 120 (TUGS Boxe 26 220v)

QD26
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 139 (TUGS Boxes 35 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 140 (TUGS Boxes 35 220v)

QD30
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

T 117 (TUGS Boxe 27 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

S+T 118 (TUGS Boxe 27 220v)

QD32
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 137 (TUGS Boxes 34 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 138 (TUGS Boxes 34 220v)

QD34
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 115 (TUGS Boxe 28 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+T 116 (TUGS Boxe 28 220v)

QD36
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 135 (TUGS Boxes 33 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 136 (TUGS Boxes 33 220v)

QD38
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 113 (TUGS Boxe 29 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+T 114 (TUGS Boxe 29 220v)

QD41
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 133 (TUGS Boxes 32 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 134 (TUGS Boxes 32 220v)

QD43
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

T 111 (TUGS Boxe 30 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

S+T 112 (TUGS Boxe 30 220v)

QD45
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 131 (TUGS Boxes 31 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 132 (TUGS Boxes 31 220v)

QD47
(1400 W)

KW.h

20 A
5 kA

4

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

10 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1160 W)

R+T 59 (Iluminação: Bloco Direito 1)

10 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(696 W)

R+T 60 (Iluminação: Bloco Direito 2)

10 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(696 W)

R+T 61 (Iluminação: Bloco Direito 3)

10 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1160 W)

R+T 62 (Iluminação: Bloco Direito 4)

QD49
(3712 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 149 (TUGS Boxes 40 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 150 (TUGS Boxes 40 220v)

QD5
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 127 (TUGS Boxe 22 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+T 128 (TUGS Boxe 22 220v)

QD7
(1400 W)

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 147 (TUGS Boxes 39 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 148 (TUGS Boxes 39 220v)

QD9
(1400 W)

QM2
(73342 W)

Quadro de Cargas (QD4) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 20 40 50 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
84 TUGS Boxe 01 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.06 1.57 OK
85 TUGS boxe 01 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 5 10 0.12 1.63 OK
86 TUGS: WC Fem PNE F+N+T B1 127 V 1 111 100 T 100 1.00 1.00 0.9 0.9 2.5 24.0 5 15 0.06 1.57 OK
87 TUGS WC fem F+N+T B1 127 V 2 222 200 T 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 5 15 0.14 1.65 OK
88 Iluminação: WC fem PNE F+N B1 127 V 2 44 40 T 40 1.00 1.00 0.3 0.3 1.5 17.5 5 15 0.06 1.57 OK
89 Iluminação: WC FEM F+N B1 127 V 3 133 120 T 120 1.00 1.00 1.0 1.0 1.5 17.5 5 15 0.27 1.78 OK
90 Iluminação: Fachada portões F+N B1 127 V 4 400 200 R 200 1.00 1.00 3.1 3.1 1.5 17.5 5 15 3.34 4.85 OK

TOTAL 2 3 4 5 2 2467 2060 R+T 1000 0 1060

Quadro de Cargas (QD48) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 40 58 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
54 Iluminação: Bloco esquerdo 1 F+F B1 220 V 18 1160 1044 R+T 522 522 1.00 0.65 8.1 5.3 1.5 17.5 5 10 1.78 4.06 OK
55 Iluminação: Bloco Esquerdo 2 F+F B1 220 V 12 773 696 R+T 348 348 1.00 0.65 5.4 3.5 1.5 17.5 5 10 0.95 3.24 OK
56 Iluminação: Bloco Esquerdo 3 F+F B1 220 V 12 773 696 R+T 348 348 1.00 0.65 5.4 3.5 1.5 17.5 5 10 1.12 3.40 OK
57 Iluminação: Bloco esquerdo 4 F+F B1 220 V 20 1289 1160 R+T 580 580 1.00 0.65 9.0 5.9 1.5 17.5 5 10 2.33 4.61 OK
58 Iluminação: Marquise fachada F+F B1 220 V 6 267 240 R+T 120 120 1.00 1.00 1.2 1.2 1.5 17.5 5 10 0.18 2.46 OK

TOTAL 6 62 4262 3836 R+T 1918 0 1918

Quadro de Cargas (QD49) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 58 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
59 Iluminação: Bloco Direito 1 F+F B1 220 V 20 1289 1160 R+T 580 580 1.00 0.65 9.0 5.9 1.5 17.5 5 10 2.28 4.77 OK
60 Iluminação: Bloco Direito 2 F+F B1 220 V 12 773 696 R+T 348 348 1.00 0.65 5.4 3.5 1.5 17.5 5 10 1.11 3.59 OK
61 Iluminação: Bloco Direito 3 F+F B1 220 V 12 773 696 R+T 348 348 1.00 0.65 5.4 3.5 1.5 17.5 5 10 0.97 3.46 OK
62 Iluminação: Bloco Direito 4 F+F B1 220 V 20 1289 1160 R+T 580 580 1.00 0.65 9.0 5.9 1.5 17.5 5 10 1.89 4.38 OK

TOTAL 64 4124 3712 R+T 1856 0 1856

Quadro de Cargas (AL1) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QM1 3F+N B1 220/127 V 61951 55356 R+S+T 20138 18000 17218 1.00 1.00 149.1 149.1 70 171.0 40 160 0.44 0.44 OK

TOTAL 61951 55356 R+S+T 20138 18000 17218

Quadro de Cargas (AL2) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QM2 3F+N B1 220/127 V 78491 73342 R+S+T 27891 23025 22426 1.00 1.00 179.2 179.2 95 269.0 60 200 0.34 0.34 OK

TOTAL 78491 73342 R+S+T 27891 23025 22426

Quadro de Cargas (QD20) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 20 40 58 100 600 1085 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
20 TUGS: Depósito F+N+T B1 127 V 1 667 600 R 600 1.00 1.00 5.2 5.2 2.5 24.0 3 10 0.90 3.10 OK
21 TUGS: Sala ADM F+N+T B1 127 V 14 1556 1400 R 1400 1.00 0.80 15.3 12.2 2.5 24.0 3 16 1.07 3.27 OK
42 TUGS: Sala ADM 2 F+N+T B1 127 V 14 1556 1400 R 1400 1.00 0.80 15.3 12.2 2.5 24.0 3 16 1.41 3.61 OK
22 TUGS: DML 127v F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 3 10 0.18 2.38 OK
23 TUGS: DML 220v F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 4.5 10 0.30 2.50 OK
24 TUGS: Vest. Fem 220v F+F+T B1 220 V 1 667 600 R+S 300 300 1.00 1.00 3.0 3.0 2.5 24.0 4.5 10 0.27 2.47 OK
25 TUGS: Vest. Fem. 127v F+N+T B1 127 V 4 444 400 R 400 1.00 1.00 3.5 3.5 2.5 24.0 3 10 0.46 2.66 OK
26 TUGS: Vest. Masc PNE 220v F+F+T B1 220 V 1 667 600 R+S 300 300 1.00 1.00 3.0 3.0 2.5 24.0 4.5 10 0.32 2.52 OK
27 TUGS: Vest. Masc PNE 127v F+N+T B1 127 V 1 111 100 R 100 1.00 1.00 0.9 0.9 2.5 24.0 3 10 0.15 2.35 OK
28 TUGS: Vest. Fem PNE 220v F+F+T B1 220 V 1 667 600 R+S 300 300 1.00 1.00 3.0 3.0 2.5 24.0 4.5 10 0.36 2.56 OK
29 TUGS: Vest. Fem PNE 127v F+N+T B1 127 V 1 111 100 R 100 1.00 1.00 0.9 0.9 2.5 24.0 3 10 0.17 2.37 OK
30 TUGS: Vest. Masc 220v F+F+T B1 220 V 1 667 600 R+S 300 300 1.00 1.00 3.0 3.0 2.5 24.0 4.5 10 0.43 2.63 OK
31 TUGS: Vest. Masc 127v F+N+T B1 127 V 4 444 400 R 400 1.00 1.00 3.5 3.5 2.5 24.0 3 10 0.75 2.95 OK
32 TUGS: Copa/Refeitório 127v F+N+T B1 127 V 4 444 400 R 400 1.00 1.00 3.5 3.5 2.5 24.0 3 10 0.94 3.14 OK
33 TUE: Ar ADM F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 4.5 10 0.30 2.50 OK
34 TUE: Chuveiro Vest. Fem. F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 4.5 25 0.83 3.03 OK
35 TUE: Chuveiro Vest. Masc PNE F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 4.5 25 1.31 3.51 OK
36 TUE: Chuveiro Vest. Fem PNE. F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 4.5 25 1.68 3.88 OK
37 TUE: Chuveiro 1 Vest. Masc. F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 4.5 25 2.25 4.45 OK
38 TUE: Chuveiro 2 Vest. Masc. F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 4.5 25 2.23 4.43 OK
39 TUE: Ar Copa/Refeitório F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 4.5 10 0.91 3.11 OK
40 TUGS: WC masc F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 3 10 0.54 2.74 OK
41 TUGS: WC masc PNE F+N+T B1 127 V 1 111 100 R 100 1.00 1.00 0.9 0.9 2.5 24.0 3 10 0.25 2.45 OK
43 Iluminação: Depósito F+N B1 127 V 4 178 160 R 160 1.00 1.00 1.4 1.4 1.5 17.5 3 10 0.53 2.73 OK
44 Iluminação: ADM F+N B1 127 V 4 178 160 R 160 1.00 0.80 1.7 1.4 1.5 17.5 3 10 0.40 2.60 OK
45 Iluminação: Medidores F+N B1 127 V 2 89 80 R 80 1.00 1.00 0.7 0.7 1.5 17.5 3 10 0.15 2.35 OK
51 Iluminação: DML F+N B1 127 V 2 89 80 R 80 1.00 1.00 0.7 0.7 1.5 17.5 3 10 0.18 2.38 OK
46 Iluminação: Vest. FEM F+N B1 127 V 4 178 160 R 160 1.00 1.00 1.4 1.4 1.5 17.5 3 10 0.50 2.70 OK
47 Iluminação: Vest Masc. PNE F+N B1 127 V 1 44 40 R 40 1.00 1.00 0.3 0.3 1.5 17.5 3 10 0.13 2.33 OK
48 Iluminação: Vest. FEM. PNE F+N B1 127 V 1 44 40 R 40 1.00 1.00 0.3 0.3 1.5 17.5 3 10 0.14 2.34 OK
49 Iluminação: Vest. Masc. F+N B1 127 V 4 178 160 R 160 1.00 1.00 1.4 1.4 1.5 17.5 3 10 0.73 2.93 OK
50 Iluminação: Copa/Refeitório F+N B1 127 V 4 178 160 R 160 1.00 1.00 1.4 1.4 1.5 17.5 3 10 0.79 2.99 OK
52 Iluminação: Corredor ADM F+F B1 220 V 10 444 400 R+S 200 200 1.00 1.00 2.0 2.0 1.5 17.5 4.5 10 0.93 3.13 OK
53 Iluminação: Marquise externa F+F B1 220 V 7 311 280 R+S 140 140 1.00 1.00 1.4 1.4 1.5 17.5 4.5 10 0.70 2.90 OK
63 Iluminação: WC masc F+N B1 127 V 2 89 80 R 80 1.00 1.00 0.7 0.7 1.5 17.5 3 10 0.45 2.65 OK
64 Iluminação: WC masc PNE F+N B1 127 V 1 22 20 R 20 1.00 1.00 0.2 0.2 1.5 17.5 3 10 0.07 2.27 OK
65 Iluminação: Entrada F+F B1 220 V 30 1933 1740 R+T 870 870 1.00 1.00 8.8 8.8 1.5 17.5 4.5 10 3.28 5.48 OK

TOTAL 1 45 30 47 7 2 5 43256 41630 R+S+T 13235 14025 14370
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